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1 Préambule :  
 
L’eau potable est distribuée aux habitants du village  à partir du captage de la source de « La Pochère ».  

(sauf :  -    Hôtel restaurant Le Castel Damandre, 
- Restaurant de la grotte de L’Enclay, 
- Chalet Hétier route de Mesnay) 

 
Par délibération en date du 29/03/2007, le Conseil Municipal de la commune de Les Planches Près Arbois 
a accepté l’établissement d’un plan de protection du captage d’eau potable, à la demande de la DASS. 
La phase d’étude hydrogéologique est terminée. 
La phase Enquête d’utilité publique devrait débuter fin 2011. 
 
2 Caractéristiques techniques du service de distribution d’eau potable :  
 
 2.1 Installations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              chloration 
 

     Source            Captage       Station      2 réservoirs 
         De             de                         19 m2           usagers 
« La Pochère »             1880                  Pompage 
             1980         

 
 

 Altitude 340 m environ                       Altitude 370 m environ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
- L’ensemble des conduites est en PVC 
- La pression au centre du village est de 3,8 bars 
- Chaque habitation dispose d’une bouche à clé. 
- Par dérogation préfectorale du 18 octobre 2001 la commune a été autorisée à ne pas installer de 
compteurs volumétriques dans chaque habitation. 
- Le volume d’eau prélevé dans le captage est enregistré par un compteur au moment de la 
remontée vers les réservoirs juste avant l’injection du chlore. 
 
2.2 Administration : 

 
La commune gère elle-même le service de distribution d’eau potable. 
Un plan de protection du captage d’eau est en cours d’élaboration depuis 2009. La phase d’étude est 
terminée et la phase enquête publique a débutée. 
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Le fonctionnement des installations :  
 

La commune assure : 
- L’entretien de l’ensemble des ouvrages (canalisations, bouches à clé, captage, station de pompage), 
- L’entretien et la surveillance du système de traitement, 
- Le nettoyage annuel des réservoirs. 
 
La commune sous-traite :  
- La recherche de fuites par les services du SIDEC. 
- L’entretien du système de chloration et de pompage par l’Eau Pure (une visite annuelle + intervention 
sur demande).  

La gestion des abonnés :  
 

La commune établit :  
- Un budget annexe Eau Potable, 
- Un compte administratif Eau Potable 
- La facturation semestrielle (fin avril, fin octobre) 
Elle accueille les usagers et traite les doléances. 
 

La surveillance de la qualité et de la quantité de l’eau :  
 
Chaque semaine un relevé des volumes prélevés, de la consommation d’électricité et du volume de chlore 
injecté est effectué. 
Ces renseignements  sont consignés dans un tableau de suivi des consommations. 
Le taux de chlore résiduel est testé quatre à cinq fois par semaine par prélèvement à la fontaine du centre du 
village. Cette surveillance s’est accrue depuis le milieu 2010 et les résultats sont maintenant enregistrés dans un 
tableau mensuel qui indique le taux de chlore résiduel mesuré mais aussi la quantité de chlore (12%) injectée 
par semaine, par m3, ainsi que la quantité de chlore pur injectée par litre d’eau pompée (en mg/l). 
Le taux résiduel de chlore étant très influencé par la turbidité, le tableau précise la météo de chaque jour en 
particulier les fortes précipitations qui font varier le débit de la source. 
 
Le Conseil Général et l’Agence Régionale de Santé réalisent régulièrement des analyses (voir annexes). 
 

 Les branchements :  
 
La commune sous-traite aux entreprises privées les nouveaux raccordements ainsi que les travaux de réparation 
sur les conduites enterrées. 
 

2.3 Ressource en eau : 
 
Les volumes d’eau prélevés pour la consommation du village sur la source de « La Pochère » depuis 1880 n’ont 
jamais empêché l’écoulement permanent d’un trop plein (surplus) en direction de la rivière « La Cuisance ». 
 
Volumes prélevés :           
 

Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Index compteur  
(en m3) 
en début d’année 

35 328 52 414 70 251 82 216 92 363 
 

104 400 

Volume total prélevé 
(en m3) pour l’année 17 086 17 837 11 965 10 147 12 037 

 

Consommation des 2 
Fontaines (en m3) 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 

 

Volume distribué 
(total moins fontaines) 
(en m3) 

11 286 12 037 6 165 4 347 6 237 
 

Capacité stockage 
des 2 réservoirs (en m3) 

19 19 19 19 19 
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- 2 fontaines : 11 l/min mesurée sur 30 min soit 5,80 m3/an/2 fontaines 
NB : En 2008 3 fuites importantes ont été détectées et réparées et une en 2009, ce qui explique la baisse de 
consommation en 2009 et 2010. 
 
En 2011 :  6 237 m3 d’eau prélevée pour 103 habitants soit 166 litres par habitant et par jour en moyenne. 
Remarque :     -    Le village compte une dizaine de résidences secondaires qui ne sont pas occupées toute 

l’année, 
- La population est multipliée par 1,5 les week-end et en période de vacances scolaires, 
- Quatre gîtes sont desservis sur le territoire de la commune et représentent à eux seuls plus 

de 55 personnes. 
- Le nombre total  d’abonnés est de 57. 
 

 Tableau de consommation 2011 joint (annexe 1). 
 

2.4 Bilan analyses et taux de chlore résiduel : 
 

Bilan des analyses : 
 

  2008 2009 2010 
 

2011 
Bilan sur 4 

 ans 
Analyses microbiologiques          
Nombre de prélèvements 5 4 5 5 14 

Nombre de prélèvements conformes 5 4 4 5 13 

Nombre de prélèvements non conformes 0 0 1 0 1 

Taux de conformité 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 92,86% 

Analyses physico-chimiques          

Nombre de prélèvements 5 4 5 5 14 

Nombre de prélèvements conformes 5 4 5 5 14 

Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 0 0 

Taux de conformité 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Analyses spécifiques (Nitrites, métaux, composés 
organiques, hydrocarbures)       

 
  

Nombre de prélèvements 1 1 2 2 2 

Nombre de prélèvements conformes 1 1 2 2 2 

Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 0 0 

Taux de conformité 100,00% 100,00%     100,00% 100,00% 100,00% 
 
Synthèse 2011 fournie par l’ARS : Annexes 2-3-4 
 
Taux de chlore résiduel :  
 
 

• 30 l de chlore à 12 % injectés pour 12 037 m3 d’eau nous permettent d’afficher un taux de 0,30 mg 
de chlore pur par litre d’eau injectés au niveau de la station de pompage ce qui est un taux moyen 
correct. 

 
Les relevés journaliers ont été effectués durant toute l’année. (voir annexes 5 à 16). 
 
Commentaires : En 2011, 2 incidents de chloration sont à noter le 19 septembre  et les 26 septembre dus à une 
panne de la tête émettrice d’impulsion sur le système de chloration et à une panne de compteur.. 
Ces anomalies ont été corrigées immédiatement sans incidence sur les jours suivants. 
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2.5 Nombre de coupures signalées : 
 

- Aucune coupure signalée en 2011  
 
 

3 Tarification et recettes du service public de l’eau potable : 
 
 3.1 Fixation des tarifs en vigueur : 
 
Le conseil municipal vote chaque année les tarifs pour l’année suivante. 
 
Pour l’année 2011 les tarifs ont augmentés de 5 %  par rapport à 2010 et la taxe de pollution pour l’agence de 
l’eau est passée de 4,22 à 6,36 €/hts :  
 
Part fixe par foyer : 94,00 € / an 
Part modulable par habitant : 8,80 € / an / habitant 
Taxe par habitant : 6,36 € / an / habitant 
 
Deux taxes sont demandées par l’agence de l’eau à la commune :  

- une redevance pour pollution (en l’absence de compteur cette taxe est fixée sur 
la base d’un volume forfaitaire par habitant et par an). Elle est répercutée sur la 
facture des abonnés. 

- une taxe de prélèvement calculée sur le nombre de m3 remonté par les pompes 
jusqu’au réservoir (déduction fait de la consommation des fontaines). Elle est 
payée par la commune qui l’a intégrée à la part modulable des abonnés. 

 
3.2 Evolution des tarifs :  

 
       
       

 
2007 2008 2009 2010 

 
  2011 

 

Evolution 
2007/2011 

en % 

Part fixe par foyer  par an et par habitant 100,00  102,00  102,00  90,00  94,00  

Part modulable par habitant  0,00  0,00  0,00  8,40  8,80  

Taxe par habitant : 0,00  0,00  0,00  4,22  6,36  

Taxe par foyer 0,00  3,75  7,50  0,00  0,00    

Total pour un foyer de un habitant :  100,00  105,75  109,50  102,62  109,16  9,16 

Total pour un foyer de deux habitants :  100,00  105,75  109,50  115,24  124,32  24,32 

Total pour un foyer de trois habitants :  100,00  105,75  109,50  127,86  139,48  39,48 

Total pour un foyer de quatre habitants :  100,00  105,75  109,50  140,48  154,64  54,64 
 
 
A noter que depuis 2010, les tarifs comportent une partie fixe et une part modulable en fonction du nombre 
d’habitant par foyer. 
 
4 Travaux :  
 
Travaux réalisés en 2011: raccordement de la maison située au 21 rue de la Cuisance. 
Travaux envisagés en 2012 ou 2013 : 
 - Relevé et plans du réseau, 
 - Installation d’un compteur à la sortie des réservoirs et d’un enregistreur de niveau à l’intérieur des réservoirs 
dans le but de suivre en temps réel les variations de consommation du village. 
 
5 Compte administratif  2011 :  
 
voir annexe 17 
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EAU Cl 100%
Sem, Date/Heure Nb j Compteur m3/sem, m3/jour Compteur kw/sem, kw/jour kw/m3 Chlore l/m3 Observations

1 03-janv 7 92363 171 24,43 6603 38 5,42 0,22 5 changement pompe
2 10-janv 7 92547 184 26,29 6653 50 7,14 0,27
3 17-janv 7 92720 173 24,71 6701 48 6,86 0,28
4 24-janv 7 92901 181 25,86 6751 50 7,14 0,28
5 31-janv 7 93078 177 25,29 6800 49 7,00 0,28
6 07-févr 7 93278 200 28,57 6856 56 8,00 0,28
7 14-févr 7 93465 187 26,71 6907 51 7,29 0,27
8 21-févr 7 93657 192 27,43 6960 53 7,57 0,28
9 28-févr 7 93857 200 28,57 7015 55 7,86 0,28

10 07-mars 7 94034 177 25,29 7064 49 7,00 0,28 Changement de pompe
11 14-mars 7 94211 177 25,29 7104 40 5,71 0,23
12 21-mars 7 94387 176 25,14 7143 39 5,57 0,22 5
13 28-mars 7 94569 182 26,00 7184 41 5,86 0,23
14 04-avr 7 94751 182 26,00 7223 39 5,57 0,21
15 11-avr 7 94941 190 27,14 7265 42 6,00 0,22
16 18-avr 7 95171 230 32,86 7316 51 7,29 0,22 Forte conso, comme en 2010
17 25-avr 7 95422 251 35,86 7371 55 7,86 0,22
18 02-mai 7 95635 213 30,43 7418 47 6,71 0,22 Changement de pompe
19 09-mai 7 95945 310 44,29 7504 86 12,29 0,28 5
20 16-mai 7 96170 225 32,14 7566 62 8,86 0,28
21 23-mai 7 96367 197 28,14 7620 54 7,71 0,27
22 30-mai 7 96665 298 42,57 7703 83 11,86 0,28
23 06-juin 7 96923 258 36,86 7774 71 10,14 0,28
24 13-juin 7 97227 304 43,43 7858 84 12,00 0,28
25 20-juin 7 97447 220 31,43 7919 61 8,71 0,28
26 28-juin 8 97733 286 35,75 7998 79 9,88 0,28 5
27 05-juil 7 97999 266 38,00 8071 73 10,43 0,27
28 11-juil 6 98238 239 39,83 8137 66 11,00 0,28
29 18-juil 7 98556 318 45,43 8225 88 12,57 0,28
30 25-juil 7 98867 311 44,43 8310 85 12,14 0,27 5 Tuyau Chl débranché le 22/07
31 01-août 7 99140 273 39,00 8386 76 10,86 0,28
32 08-août 7 99417 277 39,57 8463 77 11,00 0,28
33 15-août 7 99686 269 38,43 8537 74 10,57 0,28
34 22-août 7 99963 277 39,57 8613 76 10,86 0,27 Coupure (Pompe en court-circuit)
35 29-août 7 100252 289 41,29 8683 70 10,00 0,24 Changement de pompe
36 05-sept 7 100550 298 42,57 8750 67 9,57 0,22 5
37 12-sept 7 100786 236 33,71 8803 53 7,57 0,22
20 19-sept 7 101041 255 36,43 8860 57 8,14 0,22 Problème de tête émet, et de clapet
39 26-sept 7 101173 132 18,86 8916 56 8,00 0,42 erroné Panne de compteur
40 03-oct 8 101421 248 31,00 8993 77 9,63 0,31 erroné Réparation compteur le 28-09
41 10-oct 6 101643 222 37,00 9044 51 8,50 0,23
42 17-oct 7 101911 268 38,29 9103 59 8,43 0,22
43 24-oct 7 102165 254 36,29 9160 57 8,14 0,22 Fuite jardin des Planches rép, 24-10
44 31-oct 7 102395 230 32,86 9212 52 7,43 0,23 5
45 07-nov 7 102603 208 29,71 9259 47 6,71 0,23
46 14-nov 7 102816 213 30,43 9307 48 6,86 0,23
47 21-nov 7 103040 224 32,00 9357 50 7,14 0,22 Changement de pompe
48 28-nov 7 103266 226 32,29 9420 63 9,00 0,28
49 05-déc 7 103523 257 36,71 9491 71 10,14 0,28
50 12-déc 7 103727 204 29,14 9548 57 8,14 0,28 Recherche fuites  le 09/12/11
51 19-déc 7 103934 207 29,57 9605 57 8,14 0,28
52 26-déc 7 104165 231 33,00 9669 64 9,14 0,28 Vacances de noel?
53 03-janv 8 104400 235 29,38 9742 73 9,13 0,31 5 Compteur bloqué pour 25 m3

12037 231,481 33,02 3139 60,37  8,60 0,26 35 0
Tot, Moy, Moy, Tot, Moy, Moy, Moy, Tot,

SUIVI DE CONSOMMATION EAU POTABLE 2011

Estimation cosom, fontaines 5800 m3/an (15,89 m3 / jour soit 11 litres à la min)
Taxes de prélèv, 46,10 € / millier de m3 + 8,60 / m illier de m3 fontaines =314 € environ pour 2011 {(t otal prélevé-5,8)*46,1 + (5,8*8,6)}soit 337,4 €
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Observations CONCLUSIONS

03-janv 0,06 9 h 18,5 92363 510 0,31 0,25 Beau 5 l
04-janv 0,06
05-janv 0,08 14 h 30
06-janv Pluies abond, + fonte de la neige
07-janv 0,06 10 h Temp doux et clair
08-janv
09-janv Pluies abond,
10-janv 0,02 10 h 17 92547 450 0,29 0,27 Gris et pluvieux Rivière très haute
11-janv 0,05 9 h 30 Gris et pluvieux
12-janv 0,03 16 h Gris et pluvieux
13-janv 0,03 Gris 
14-janv 0,05 9 h Gris 
15-janv 0,06 Beau
16-janv 0,07 Beau
17-janv 0,08 9 h 15,8 92720 360 0,25 0,17 Beau
18-janv 0,08 10 h Gris et pluvieux
19-janv Gris et pluvieux
20-janv Neige
21-janv 0,04 10 h Beau
22-janv Beau très froid
23-janv Beau très froid
24-janv 0,10 9 h 14,4 92901 420 0,28 0,18 Beau très froid
25-janv 0,10 9 h Neige
26-janv 0,09 14 h Gris et pluvieux
27-janv Beau très froid
28-janv 0,10 9 h 30 Beau très froid
29-janv Beau très froid
30-janv Beau très froid
31-janv 0,10 15 h 12,8 93078 480 0,33 0,23 Beau très froid

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

CORRECT (Les 
précipitations font chuter 

le taux de Chl,)

CORRECT (Les 
précipitations font chuter 

le taux de Chl,)

CORRECT (Même la 
neige fait chuter le taux 

de Chl,)

Annexe 5 
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Observations CONCLUSIONS

31-janv 0,10 15 h 12,8 93078 480 0,33 0,23 Beau et froid
01-févr 0,10 10 h Beau et froid
02-févr Beau et froid
03-févr Faibles pluies
04-févr 0,10 10 h Faibles pluies
05-févr Beau et froid
06-févr Beau et froid
07-févr 0,15 13 h30 11 93278 540 0,32 Beau et froid
08-févr 0,10 9 h Beau et froid
09-févr 0,12 14 h Beau et froid
10-févr Beau et froid
11-févr 0,15 14 h Beau et froid
12-févr Beau et froid
13-févr Beau et froid
14-févr 0,10 14 h 9,4 93465 480 0,31 Faibles pluies
15-févr 0,10 9 h Fortes pluies
16-févr
17-févr
18-févr
19-févr
20-févr Pluie
21-févr 0,07 9 h 7,8 93657 480 0,30 Pluie
22-févr 0,07 9 h Beau et froid
23-févr 0,06 14 h Beau et froid
24-févr Gris + brouillard
25-févr 0,08 9 h 30 Gris + brouillard
26-févr Pluie
27-févr Fortes pluies
28-févr 0,02 10 h 30 5,9 93857 570 0,34 Beau et froid Rivière haute

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Annexe 6 
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Observations CONCLUSIONS

28-févr 0,02 10 h 30 5,9 93857 570 0,34 Beau et froid Rivière haute
01-mars 0,10 9 h 30 Beau et froid
02-mars 0,04 14 h Beau et froid
03-mars Beau et froid
04-mars 0,04 10 h 30 Beau et froid
05-mars Beau et froid
06-mars Beau et froid Pompe doseuse sur 90%
07-mars 0,02 10 h 30 4,4 94034 450 0,31 Beau et froid Pompe doseuse sur 100%
08-mars 0,10 9 h 30 Beau et froid
09-mars 0,10 10 h Beau et froid
10-mars Beau et froid
11-mars Beau et froid
12-mars 0,10 9 h Beau et froid
13-mars 0,08 15 h Pluie
14-mars 0,10 18 h 3 94211 420 0,28 Beau et froid
15-mars 0,12 10 h Beau 
16-mars Gris pluvieux
17-mars Pluie
18-mars 0,10 9 h 30 Pluie
19-mars Pluie
20-mars 0,08 10 h Beau 
21-mars 0,08 9 h 1,4 94387 480 0,33 Beau Plein de Chl (hauteur 16 cm)
22-mars 0,10 9 h Beau
23-mars Beau
24-mars 0,08 10 h Beau
25-mars 0,08 9 h 30 Beau
26-mars Gris
27-mars Gris
28-mars 0,02 9 h 30 13,7 94569 390 0,26 Gris Panne de tête à impulsion
29-mars 0,10 9 h 30 Beau
30-mars Beau
31-mars Pluie
01-avr 0,08 9 h 30 Beau
02-avr Beau
03-avr Beau
04-avr 0,08 11 h 12,1 94751 480 0,32 Pluie

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Le taux de chl résiduel 
reste anormalement 
bas 8 jours après la 

pluie,

Annexe 7 
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Observations CONCLUSIONS

04-avr 0,08 11 h 12,1 94751 480 0,32 Pluie
05-avr 0,10 10 h Beau
06-avr 0,08 16 h Beau
07-avr Beau
08-avr 0,08 10 h Beau
09-avr Beau
10-avr Beau
11-avr 0,06 9 h 30 10,6 94941 450 0,28 Beau
12-avr Pluie
13-avr 0,08 15 h Beau
14-avr Beau
15-avr 0,08 9 h Beau
16-avr Beau
17-avr Beau
18-avr 0,10 9 h 8,5 95171 630 0,33 Beau
19-avr 0,10 9 h Beau
20-avr 0,10 15 h Beau
21-avr Beau
22-avr 0,10 9 h Beau
23-avr Beau
24-avr Beau
25-avr 0,10 9 h 6,5 95422 600 0,29 Beau
26-avr 0,10 10 h Beau
27-avr Pluie 3 mm
28-avr Pluie 15 mm
29-avr 0,08 9 h 30 Beau
30-avr Beau
01-mai Beau
02-mai 0,08 9 h 30 4,7 95635 540 0,30 Beau

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Forte consomation d'eau pour cette 
semaine comme en 2010 à la même 

période (jardins?)

Annexe 8 
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Observations CONCLUSIONS

02-mai 0,08 9 h 30 4,7 95635 540 0,30 Beau
03-mai Beau
04-mai Beau
05-mai Beau
06-mai 0,15 9 h 30 Beau Taux anormalement élevé, à confirmer,
07-mai Beau
08-mai Beau
09-mai 0,10 9 h 30 2 95945 810 0,31 Beau 44 m3/jour plein de chlore: 16 cm
10-mai 0,10 Beau
11-mai 0,10 9 h 30 Beau
12-mai 0,10 Beau
13-mai 0,10 Beau
14-mai 0,10 Pluie
15-mai 0,10 Pluie
16-mai 0,10 9 h 30 14,2 96170 540 0,29 Beau
17-mai 0,10 9 h 30 Beau
18-mai 0,10 Beau
19-mai 0,10 Beau
20-mai 0,10 9 h 30 Beau
21-mai 0,10 orage
22-mai 0,08 orage
23-mai 0,06 11 h 12,6 96367 480 0,29 Beau
24-mai 0,10 9 h 30 Beau
25-mai Beau
26-mai Gris
27-mai 0,08 9 h 30 Gris
28-mai Beau
29-mai Beau
30-mai 0,10 9 h 30 10 96665 780 0,31 Beau
31-mai 0,10 9 h 30 Pluie

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Elévation anormale et 
inexpliquée  du taux de 

chlore en milieu de 
semaine,

Annexe 9 
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Observations CONCLUSIONS

30-mai 0,10 9 h 30 10 96665 780 0,31 Beau
31-mai 0,10 9 h 30 Pluie
01-juin Beau
02-juin Beau
03-juin Beau
04-juin Beau
05-juin Pluie
06-juin 0,08 17 h 8 96923 600 0,28 Pluie
07-juin Pluie
08-juin 0,10 15 h Pluie
09-juin Beau
10-juin 0,10 10 h Beau
11-juin Beau
12-juin Beau
13-juin 0,06 10 h 5,3 97227 810 0,32 Beau
14-juin 0,06 9 h 30 Beau
15-juin Beau
16-juin Pluie
17-juin 0,06 10 h Pluie
18-juin Pluie
19-juin Beau
20-juin 0,08 10 h 3,2 97447 630 0,34 Beau
21-juin 0,08 10 h Beau
22-juin 0,06 8 h 30 Pluie
23-juin 0,06 9 h 30 Pluie
24-juin 0,08 10 h 30 Beau
25-juin Beau
26-juin 0,08 10 h Beau
27-juin Beau
28-juin 0,08 10 h 1 97733 660 0,28 Beau
29-juin Beau
30-juin Pluie
01-juil Beau
02-juil 0,08 10 h Beau
03-juil Beau
04-juil 0,10 10 h Beau
05-juil 0,10 10 h 12,3 97999 720 0,32 Gris

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Annexe 10 
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Annexe 11 
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Observations CONCLUSIONS

05-juil 0,10 10 h 12,3 97999 720 0,32 Gris
06-juil Beau
07-juil Pluie
08-juil 0,08 10 h Beau
09-juil Beau
10-juil Beau
11-juil 0,06 10 h 10,1 98238 660 0,33 Beau
12-juil Beau
13-juil Pluie
14-juil Beau
15-juil 0,04 10 h Beau
16-juil Beau
17-juil Pluie
18-juil 0,04 10 h 7,5 98556 780 0,29 Pluie
19-juil 0,05 10 h Pluie
20-juil Pluie
21-juil Pluie
22-juil 0,00 10 h Pluie Tuyau d'inject, débranché( réparation 13 h)
23-juil 0,04 Pluie injection manuelle n impulsions
24-juil Gris
25-juil 0,05 9 h 30 16,8 98867 ? ? Gris
26-juil 0,04 9 h 30 Gris
27-juil 0,07 9 h 30 Pluie
28-juil Gris
29-juil 0,07 10 h 30 Beau
30-juil
31-juil
01-août 0,07 13 h 30 14,5 99140 690 0,30 Beau

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l
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Observations CONCLUSIONS

01-août 0,07 13 h 30 14,5 99140 690 0,30 Beau
02-août 0,04 9 h 30 Beau Baisse anormale du taux de Chl,
03-août Beau Nettoyage des réservoirs
04-août Beau
05-août 0,07 14 h Beau
06-août Beau
07-août Pluie 25 mm
08-août 0,08 10 h 12 99417 750 43,07 Gris
09-août
10-août
11-août
12-août 0,08 18 h Beau
13-août
14-août Pluie 42 mm
15-août 0,06 9 h 30 9,5 99686 750 0,33 Beau
16-août 0,06 Beau
17-août 0,08 16 h Beau
18-août Beau+orage
19-août Beau
20-août 0,06 9 h 30 Beau
21-août Beau
22-août 0,06 9 h 7,2 99963 690 0,30 Beau Pompe en court-circuit
23-août 0,06 9 h Beau
24-août Beau
25-août Beau
26-août 0,08 9 h Pluie
27-août Beau
28-août Beau
29-août 0,06 10 h 4,6 100252 780 0,32 Beau
30-août 0,06 10 h Beau
31-août

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Annexe 12 
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Observations CONCLUSIONS

29-août 0,06 10 h 4,6 100252 780 0,32 Beau
30-août 0,06 10 h Beau
31-août Beau
01-sept Beau
02-sept 0,06 10 h Beau
03-sept Beau
04-sept Pluie
05-sept 0,06 10 h 30 2,2 100550 720 0,29 Beau
06-sept 19 Beau
07-sept 0,06 16 h 30 Pluie
08-sept Beau
09-sept Beau
10-sept Beau
11-sept Faible pluie
12-sept 0,06 10 h 30 17,3 100786 510 0,26 Beau
13-sept 0,06 11 h Pluie
14-sept 0,40 14 h Beau Taux extrêmement élevé, clapet défectueux
15-sept 0,25 18 h Beau
16-sept 0,25 9 h Beau Panne tête émettrice, inject, manu, trop forte
17-sept Pluie Remplacement tête
18-sept Pluie Tête défectueuse
19-sept 0,00 9 h 13,8 101041 Pluie Injection manuelle
20-sept 0,02 10 h Beau
21-sept 0,04 15 h Beau
22-sept Beau
23-sept 0,02 10 h Beau Taux très bas?
24-sept Beau
25-sept 101173 Beau Panne compteur
26-sept 0,00 10 h 12,6 101291 Beau Injection manuelle
27-sept 0,02 10 h Beau
28-sept Beau Réparation compteur
29-sept 0,02 15 h 11,7 Beau Injection manuelle 90 impuls,
30-sept 0,05 9 h 30 Beau
01-oct Beau
02-oct Beau
03-oct Beau

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Non significatifs

Estimé
Au compteur

Annexe 13 
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Observations CONCLUSIONS

03-oct 0,05 11 h Beau
04-oct 0,05 11 h 10 101421 780 0,38 Beau
05-oct 0,04 14 h 30 Beau
06-oct Pluie légères
07-oct 0,04 9 h Pluie
08-oct Pluie
09-oct Pluie
10-oct 0,02 9 h 8,2 101646 540 0,29 Pluie
11-oct 0,02 10 h Pluie
12-oct Beau
13-oct 0,02 14 h Beau
14-oct Beau
15-oct 0,02 12 h Beau Injection manuelle
16-oct Beau Injection manuelle
17-oct 0,10 11 h 30 5,6 101911 780 0,35 Beau Injection manuelle
18-oct Beau
19-oct 0,02 9 h Fortes pluies
20-oct 0,04 9 h Gris
21-oct 0,04 9 h 30 Beau
22-oct 0,04 9 h Beau
23-oct Beau
24-oct 0,04 9 h 4,4 102165 360 0,17 Beau Injection trop faible (0,5 fois la normale) 
25-oct 0,04 10 h Beau Changement tête à impulsion
26-oct 0,04 15 h Beau
27-oct Beau
28-oct Gris
29-oct 0,04 11 h Beau
30-oct 1,5 Gris
31-oct 0,04 9 h 30 20,5 102395 870 0,45 Beau Plein de chlore

Avec 0,47 mgr/l de chl 
injecté le taux de chl 
résiduel reste faible 
(0,04), Surveiller ce 

taux après changement 
de bidon,

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Taux anormalement 
faibles après 4 jours de 

beau temps

Annexe 14 
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Observations CONCLUSIONS

31-oct 0,04 9 h 30 20,5 102395 870 0,45 Beau Plein de chlore
01-nov Pluie légère
02-nov 0,06 10 h 30 Beau
03-nov 0,08 10 h 30 Pluie légère
04-nov 10,00 10 h 30 Pluie
05-nov Beau
06-nov Beau
07-nov 0,10 10 h 30 17,5 102603 900 0,52 Pluie
08-nov 0,10 10 h 30 Gris
09-nov Beau
10-nov 0,10 12 h Beau
11-nov Beau
12-nov Beau
13-nov Beau
14-nov 0,10 17 h 15,5 102816 600 0,34 Beau
15-nov 0,12 10 h 30 Beau
16-nov 0,12 15 h Beau
17-nov Gris
18-nov 0,12 10 h 30 Beau
19-nov Beau
20-nov Beau
21-nov 0,10 11 h 13,8 103040 510 0,27 Beau
22-nov 0,12 9 h 30 Beau
23-nov Beau
24-nov Beau
25-nov 0,12 11 h Beau
26-nov Beau
27-nov Beau
28-nov 0,10 9 h 30 11,8 103266 600 0,32 Beau
29-nov Beau
30-nov 0,30 16 h 30 Pluie Visite annuelle Eau Pure

Injection manuelle lors 
de la visite annuelle

CHLORE RESIDUEL (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Erreur de lecture 
probable sur la hauteur 

de la colonne 

Tout est OK!

Le taux de Chl est remonté à un niveau 
normal depuis le plein de chlore neuf mais 
0,52 mg/l de chl pur ont été injectés au lieu 

de 0,32, soit 1,6 fois la normale,

La quantité de chlore injectée est 
normale

Annexe 15 
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Observations CONCLUSIONS

28-nov 0,10 9 h 30 11,8 103266 600 0,32 Beau
29-nov Beau
30-nov 0,30 16 h 30 Pluie Visite annuelle eau pure Inj, man, pour essais
01-déc 0,12 14 h 30 Beau
02-déc 0,15 11 h 30 Pluie
03-déc 0,12 10 h Pluie
04-déc Pluie Rivière haute
05-déc 0,08 9 h 30 9,8 103523 600 0,28 Pluie
06-déc 0,07 9 h 30 Pluie
07-déc 0,06 15 h Pluie
08-déc 0,06 12 h Beau
09-déc 0,05 10 h 30 Gris
10-déc 0,06 10 h Pluie
11-déc Gris
12-déc 0,06 15 h 7,1 103727 810 0,48 Pluie
13-déc 0,08 9 h 30 Pluie
14-déc 0,08 14 h 30 Pluie
15-déc Pluie
16-déc 0,07 10 h Pluie
17-déc 0,07 10 h neige
18-déc neige
19-déc 0,07 10 h 5,1 103934 600 0,35 neige
20-déc 0,07 15 h neige
21-déc 0,08 9 h 30 Pluie
22-déc Pluie
23-déc 0,08 9 h 30 Pluie
24-déc 0,08 11 h 30 Pluie
25-déc Beau
26-déc 0,08 10 h 3 104165 630 0,33 Beau
27-déc 0,08 Beau
28-déc 0,10 17 h Beau
29-déc Pluie
30-déc 0,08 10 h Pluie
31-déc Pluie
01-janv Gris
02-janv 0,08 10 h 30 Pluie

CHLORE RESIDUEL 2011 (Fontaine village) Pour mémoire: 1cm 3 par m 3 correspond à 0,12mg/l

Les taux restent corrects malgré les 
précipitations abondantes, Rivière très 

haute 

Les taux restent corrects malgré les 
précipitations abondantes, Rivière haute 

Rivière haute toute la semaine, les taux 
restent corrects

Rivière haute toute la semaine, les taux 
restent corrects

Annexe 16 
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27/06/2012

     TRESORERIE          SERVICE            EAU LES PLANCHES

DE POLIGNY BUDGET 2012 PROJET + taxes
          TARIF DE L'EAU : 94,00 €/foyer 8,80 €/fhbt

DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES
Compte            Désignation Réalisé Budget Réalisé Projet Compte            Désignation Réalisé Budget Réalisé Projet

2010 2011 2011 2012 2010 2011 2011 2 012

605 Achat eau 7011 Vente d'eau 6 006 6 164 6 420,84 6 450
6061 Fournit. non stock.(Eau, énergie) 447 800 538,04 600 701241 redevance agence de l'eau 643 960 1 001,68 1 250
6063 Fournit. entretien, petit équip. 92 300 213,58 300 704 Travaux (part. branchements)

611 Sous traitance (surveillance réseau) 650 150,00 800 7064 Location de compteurs

615 Entretien et réparat, rech, fuites 372 1 500 343,81 1500
618 Divers (Analyses eau) 619 1 500 823,92 1000 758 Produits divers gest. cour. (PVR) 1 250 1 522,91 0
621 Frais personn. extérieur 150 180 156,24 180 76 Produits financiers

628 remboursement de frais 267
6378 redevance prélèvement agence 302 200 240,03 340 777-042 Quote part subv. invest. 1 229 1 229 1 228,61 1 357
701249 Redevance Agence : pollution 435 643 642,50 1002
673 Titres annulé sur exercice antérieur 55 120 150
681-042 Dotation aux amortissements 3 347 3 532 3 347,00 3 445 002 Excédent reporté 1 717 3 779 3 779,57 7 498
022 Dépenses imprévues 460 500
023 Virement à l'investissement 3 497 6 471

TOTAUX 5 818 13 382 6 455,12 16 555 TOTAUX 9 597,50 13 382 13 953,61 16 555
résultat fin 2011 7 498,49 Résultat BP Rec-dép 0 €

année 2011 3 718,92

DEPENSES  INVESTISSEMENT RECETTES
Réalisé Budget Réalisé Projet Réalisé Budget Réalisé Projet

Compte            Désignation 2010 2011 2011 2012 Compte            Désignation 2010 2011 2011 2012
1391-040 subv. inscrites au c/ de résultat 1 229 1 229 1 228,61 1 357 10222 Fonds globalisés d'inv. (FCTVA) 93 1 530 1 530,73 0

131 Subventions d'équipement 2 253 10 500 10 500
2145 Construction sol autrui: aménagement (accès captage) 5 000

2158  Autres installations (raccordement) 3 000 3 270,00 5 000
203-041 Op ordre intégration étude 843 843,00

2315-041 Op ordre intégration étude 843 843,00 2803 Amort. frais études recherches

2315 Travaux en cours, install. techn 2 392 2 901 5 000 2805 Amort.concessions brevets

2315 Périmètre de sécurité 9 000 9 000 2812 Amort. aménagement terrains

2315 Pompe 2 000 28158-040 Amort. installations techniques 3 347 3 532 3 347,00 3 445
001 Déficit reporté 532 001 Excédent reporté 2 071 2 071,97 2 451
020 Dépenses imprévues 510 021 Virement de la section d'exploit. 3 497 6 471

TOTAUX 4 153 21 973 5 341,61 22 867 TOTAUX 6 225 21 973 7 792,70 22 867
Résultat investissement 2011 2 451,09 rec-dep: budget 0

Année 2011 379,12

Annexe 17 
 

 


